
Učinkovito zajemanje realnih podatkov v 
 

 procesnih informacijskih sistemih 
   



K a j  s o  r e a l n i  p r o c e s n i  p o d a t k i ?   
  

Trenutno stanje stroja (deluje / ne deluje)  

Trenutno stanje števca proizvedenih količin  

Trenutno stanje števca porabe energije  

Trenutno stanje kritične temperature v procesu, ki  jo je potrebno spremljati  
 zaradi  zagotavljanja sledljivosti  

Teţa izdelka, odčitana na tehtnici  



Zakaj proizvodni informacijski sistem  

potrebuje realne procesne podatke? 

 

Nekatere funkcije proizvodnega informacijskega sistema temeljijo na 

realnih podatkih: 

– Fino planiranje na podlagi razpoloţljivosti linij  

– Obvladovanje zastojev  

– Prikazovanje stopnje realizacije planov  

– Proizvodna poročila  

...  
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Sistem avtomatizacije  

Zajem podatkov iz proizvodnih naprav –  
 

k l a s i č n i  p r i s t o p    

Naprava 
  

iFix zbiralnik 
  

(PLC)  

SCADA  
(iFix)  

Podatki  

Relacijska  
podatkovna  

baza  

Informacije  

Proizvodni inf. sistem  

Odjemalec  



Kaj je funkcija tipičnega SCADA sistema? 
   

 Prikaz trenutnega stanja meritev in stanj v grafični obliki 
 
 Nastavitve parametrov 
  
 Alarmiranje 
  
 Trendi 
  

6
  



Kako povezati “ dva svetova”?  

SCADA  

RDB  

Zajem meritev  
(podatki)  

Informatizacija  
-* Vsebina: poraba na enoto proizvoda  

-*  Časovni okvir: ura, izmena, dan,...  

-* Narava podatkov: relacije  

Razkorak  

-* Vsebina: trenutno stanje števca  

-*  Časovni okvir: sekunda  

-* Narava podatkov: časovni niz  



Nujna je obdelava podatkov –  
surovih podatkov ni moţno prenašati v  RDB  

Zajem meritev  
(podatki)  

Informatizacija  

Obdelava  

 Potrebno je napisati aplikacijo (računalniški program), 
 ki podatek pretvori v informacijo  
  
Aplikacija teče na SCADA sistemu, ali celo na krmilniku  
 
Za vsako novo informacijo na poročilu je potrebna 
sprememba v programu, ki obdeluje ustrezne podatke  

-Za vsako novo meritev v sistemu je potreben program, 
ki bo obdeloval to meritev  

Kaj naredimo v primeru, ko so proizvodne naprave ţe 
dobavljene?  

Kje bo tekla obdelava?  

Kaj naredimo v primeru, ko je proizvodnih naprav zelo 
veliko?  



Zajem podatkov iz proizvodnih naprav   

Odjemalec  

Obdelava/  
aplikacija  

Obdelava/  
aplikacija  

Obdelava/  
aplikacija  

Podatkovna  
baza  

Informacije  

Obdelava/  
aplikacija  
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Kam umestimo procesni historian?  

Procesni historian  

iHistorian  

Podatkovna  
baza  

Historian  
Poizvedovanje   

Surovi podatki  

Inteligentna naprava  

SCADA  
(iFix)  

Komunikacijski protokol  

                Proizvodnja  
 
 

iFix  
 
 

zbiralne  
naprava  

U p o r a b a  p r o c e s n e g a  
h i s t o r i a n a  

   

Sistemska programska oprema ima dve glavni 
funkciji:  

 

 Učinkovit zajem meritev in podatkov iz procesa  

  Zmoţnost, da iz mnoţice podatkov izlušči      
 informacijo “Pameten  arhiv”  
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iHistorian – konkretna rešitev  

 
 
Učinkovit zajem in arhiviranje podatkov – 20000 podatkov na sekundo  

Komprimiranje podatkov  

Primeren za velike (100.000 točk) in male sisteme (100 točk)  

Zajem podatkov iz različnih virov (OPC, TXT/XML, iFix)  

Podpora za vnos eksterne časovne značke  

Podpora za letno-zimski čas  

Sinhronizacija ure s streţnikom  



17  Podatki  

SCADA       Inteligentne  naprave  

iHistorian  

Informacije  

Tekstovne datoteke  

Podatkovne  
baze  

Excel VB programi  

Internet Explorer  

iHistorian  
iFix  



19  

Informatika  

Proizvodna informatika  

(Poročila)  

P
o

d
a

tk
i 
 

Števec na stroju A:  

impulzi On/Off  

Podatki v realnem času  

(Povezava (fizična) na proces)  

Skupaj dnevna poraba  
energije na stroju A: N kWh  

Začetek Konec Poraba  

Stroj A  0:00  1:00  4.67  

Stroj A  1:00  2:00  3.94  

In
fo

rm
a

c
ij

e
  

Dogodki  

(Relacijska baza)  

Podatki s časovno značko  

(Historian)  
ON  

OFF  
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Informatika - brez historiana  

Proizvodna informatika  

(Poročila)  

Skupaj dnevna poraba  
energije na stroju A: N kWh  

In
fo

rm
a

c
ij

e
  

P
o

d
a

tk
i 
 

Začetek Konec Poraba  

Stroj A  0:00  1:00  4.67  

Stroj A  1:00  2:00  3.94  

Aplikacija Za vsak nov podatek  

se ta aplikacija spreminja  

Podatki v realnem času   

(Povezava (fizična) na proces)  

Števec na stroju A:  

impulzi On/Off  

Dogodki  

(Relacijska baza)  



   
 iHistorian 
 

Pogoj za izgradnjo proizvodnega informacijskega sistema:  

– Učinkovit zajem realnih procesnih podatkov  

– Sistemska pretvorba podatkov v informacije  

 

Procesni historian (iHistorian) se kaže kot smiselna rešitev za problem  

 

Prinaša tudi druge prednosti 

 

Praktični primeri uporabe potrjujejo te trditve: 

 Droga, Krka, Termo, Trimo, Termoelektrarna Šoštanj, Ljubljanske mlekarne, 

Livar ...  



Primer uporabe - Krka NOTOL  

iFix  
SCADA  

iHistorian  

iFix  
SCADA  

Excel  

iFix  
SCADA  

Krmilno - regulacijski sistem OPTO 22  

21  
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Primer uporabe - Droga  

Odjemalec v  
informacijskem  

sistemu  

Historian  

Tehtnice  
iFix  

Podatkovna  
baza  

SCADA  
iFix  

(Proizvodnja)  

Krmilniki  
proizvodnih  

naprav  

Krmilniki 
Ge Fanuc  

SCADA  
iFix  

(Energetika)  
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Primer uporabe - Acroni 

Prenos podatkov preko krmilnikov do  

proizvodnega informacijskega sistema 

Proizvodni informacijski sistem Made (Metronik Application Developement Environment) uporablja  

kot osnovo za svoje delovanje Oraclovo podatkovno bazo in njene bazne procedure ter funkcije.  

Zbiranje podatkov iz krmilnikov poteka s pomočjo aplikacije 

KEPServerEX proizvajalca Kepware. To je OPC streţnik, ki  

Skrbi za za povezovanje z napravami nadzornih in krmilnih  

Sistemov. Vključuje gonilnike, ki podpirajo večino proizvajalcev 

teh naprav. Ima poenoten uporabniški vmesnik. 

 

 

Podatke preko OPC streţnika prebira odjemalec RSSql, ki skrbi  

za vpis podatkov v relacijsko bazo Oracle. Prenos podatkov, 

ki poteka v obe smeri, se vrši periodično ali na zahtevo. 
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Primer uporabe - Livar 

Prenos podatkov preko krmilnikov do  

proizvodnega informacijskega sistema 
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Primer uporabe – PE Petrol Hrastnik 
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Primer uporabe – EIS ŠC Velenje 

ENS

KRMILNI SISTEM

zajemanje vhodnih podatkov (status trenutne energetske porabe)

ŠCV

nadzor in

regulacija

el. energije

 

CJ1M

E
th

er
ne

t

Nadzor porabe energije objekta

ŠCV - Energetski inţeniring, Cveto Fendre Velenje,oktober  2010

E3-INFO ENERGETSKA 

TOČKA 

ENERGETSKI UPRAVLJALNI PC:

- spletni energetski portal SEP

- spletno energetsko knjigovodstvo SEK

- energetski nadzorni sistem ENS

SEGMENTI ENERGETSKEGA NADZORA OBJEKTA

1. energetski upravljalni PC

2. e3- info energetska točka

3. krmilno merilni sistem

4. spletna povezava

Energetska baza 

mesečnih, dnevnih in 

trenutnih  podatkov Energetska 

baza letnih 

podatkov

MŠŠ

Nadzor 

energetskega 

upravljanja v 

objektih

INTERNET

ENERGETSKA MREŢA

Objekt n

Server

Energetski portal

Forum
ENERGETSKI 

STREŢNIK ŠCV

SEP

SEK

ENS

KRMILNO MERILNI 

SISTEM

SPLETNA POVEZAVA

- dnevno pošiljanje podatkov

- spletno energetsko knjigovodstvo

- forum

Temperatura zun.notr.          Vodomer                 Kalorimeter             Poraba elek.energije

Energetska analitika 


